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CZESC OGOLNA
Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
PROJEKT BUDOWLANY ,ZASILANIE | INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA TERENIE

% Yo ! B Rt BP Bud R ¥ yydad

S.UW., WSP Z0Z W CHOSZCZNIE”

Przedmiot Specyfikacji Technicznych S7T-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoine dotyczgce

wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na terenie

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad | rozumied w zlecaniu | wykonaniu Robot

L
(o

standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traklowane jako integraina czesc

Specyfikacji Technicznych | czytane w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projekiowej |

Specvfikaciami, w ktdrych sz wymienione Zaldada sie iz Wykonawea doglebnie zaznajomi sie
z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania norm |
standardéw wedlug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywadé w bezpieczny sposotb, &cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulaciami, normami, standardami | wymaganiami okresionymi w  Specyfikacjach
Technicznych. Odstepsiwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylke w przypadkach malych, prostych robdt | konstrukeji drugerzednych o niewielkim
znaczeniu, dla kitorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia | przy przestrzeganiu sztuki

It prdema s

’J}r’xnni
LS RANENS YV ] .

L] iy Sl

Gdziekolwiek wystepuig odwolama do  polskich norm, dopuszezaine jest stosowanie

odpowiednich norm krajdw Unii Europejskis|.
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Zakres Robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowad w powigzaniu z nize] wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi

Przygotowanie terenu pod budowe KOD CPV ~ 451

1
01, Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw pod uziom 45111200 -0

otokowy w gruntach kat. [ -V
Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikaciach Technicznych wymienione ponizej ckreslenia nalezy rozumieC w
kazdym przypadku nastepujgco:
Prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego, przewidujgcego  uprawnienia do  wykonywania  robdt
budowlanych.
Pozwolenie na budowe - decyzia administracyina zezwalalaca na rozpoczecie | prowadzenie
budowy iub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiekiu budowianego.
Kierownik budowy -~ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowan
Robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii budowy.

inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne | prakivke

L i -
[ROwS AP i S P o B

ZEWOOOWE Ofaz uprawi KonujEaca
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosc
wykomaﬁyczh robdt, bierze udzial w sprawdzianach | odbiorach robot zakrywanych i
chnicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiekiu.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z

et | Srmeufiles slarm Teamb
Si0WE 1| opeCyikadami 1 ain

Dokumenta
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaci
Frojekiowe].

Rysunki - Czegé;é:. Dokum@ni&ac}% Frojektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterysiyke i
wymiary obieklu bedacego przedmiote:

Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w

kolejnosci technologiczne| ich wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw

gndoom By b
lsdiedisad H]

jE LY

wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek

przedmiarowych robdt podstawowych.
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Wyceniony Przedmiar Robdt — Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce | stanowigcy
czest ieqo oferty.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowe], ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Zadanie budowlane - cze&é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna calosc

Ay

kaonstrukeving lub technologiczng, zdolng do gamad?s@mogﬂ gp@%ﬂiema przewidywanych

o

unkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegad na wykonywaniu Robdt zwigzanych z

oy

budowa, modernizacig, utrzymaniem oraz ochrong budowl drogowej lub jej elementu.
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalaciami | urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigce calosé techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami |

urzadzeniam,

- obiskt made] architektury,
Budynek - obiekt budowlany zwigzany w sposob frwaty z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocy pizegrod budowlanyeh, posiadajgey fundament | dach, wraz z opisem technicznym
sposobu jego wykonania.
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury
jak: sieci techniczne, zbiomiki, oczyszczalnie Sciekdw, skladowiska odpadow, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budowa -~ wykonanie obiekiu budowlanego w okreslonym miejscu.

Roboty budowlane ~ budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie

l ! l o
HAI |v.{mwl&)iww ui}:wr\nu wuuukux tw&;w

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

Odpowiednia (bliska) zgodnoéé - zgodnosé wykonywanych Robdt z dopuszezonymi

B »».4», & =
iir &w:wwﬁ%nk}&-hn

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Czeséé obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spemiania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych | moziiwa do odebrania | przekazania do

asksploataci.

Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Rurociag cééﬁigmﬁwy - rurociag, w kidrym przeplyw plyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu

B P N I A

i
e pOGRosE HEOW,

oy g o o
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Sieci miedzyobiektowe - instalacie technologiczne, rurociggl wody lgczgce obiekty
technologiczne uzdatniania wody zgodnie z wymaganiarmi procesu technologicznego.
Przytacze wodociggowe — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalac

wodociagowe] w obiekcie

1

Studnia kanalizacyina (rewizyina, polaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia siec

kanalizacyjne] ztozony z komory roboczej, komina, elementdw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odkiad.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szezegolowych specyfikacjach technicznych,

Grupy, kiasy, kategorie robdt - grupy, kiasy, kategorie okresione w rozporzgdzeniu nr
aZ

i)
2195/2002 z dnia 5 listop ada 2002 v w s;prawg’@ X/&jg;:xé{n o Stownika Zamowien {ﬂ}g Urz L340
7 16.12.2002 1. z pbzi. zm.)

Ogdine wymagania dotyczgce Robdt.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacig Techniczng | poleceniami Inspektora Nadzoru,

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie

1

sg niezbedne dia robdt budowlanych, poda lokalizacje | wspoirzedne panstwowe gldwnych

punktow obiekidw, p?zeka;?;@ Dziennik Budowy | Ksiege Obmiaru, oraz dwa egzemplarze

Vo o 83 b o x « o B
PR ejl mww!u HOZE g}gwna

&ii}?unﬂwhamwip EJ! ﬁij""é‘wié; e j i m‘qu’;l i“a&n g,)n:“‘i:‘,’ ii;i‘é’.;&i%&gé GWYO
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu  punkiow
pormiarowych do chwilt odbiory kotcowego robdt. Uszkodzone lub zniszeczone punkly

pormiarowe wykonawca odiworzy | utrwall na wiasny koszt.

% o 8 -
LAGH TS u&wxvjm [ 2 Uj

Przekazana dokumentacia projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia |
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach — umowy,
uwzgledniajgeym podziat na dokumentacje projekiowa:

- dostarczona przez Zamawliajgoego,
ce

- sporzgdzona przez wykonawce

STACJIA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP ZOZ W CHOSZCZNIE ST ~00.00
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Zgodnosé robdt z dokumentacja projektows | Szezegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegbtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodinione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byity w cate] dokumentacii.
W przypadku rozbieznoscl, wymiary okreslone liczbg sg waznigjsze od wymiarow okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegbine dokumenty powinny byé traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:
- Specyfikacje Techniczne
- Dokumentacja Projekiowa
Wykonawca nie moze wykorzystad na swg korzysc jakichkolwiek bleddw lub brakow w
Dokumentacji Projektowe] lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwiocznie powiadomic inzyniera, kidry zadecyduje ¢ dokonaniu niezbednych zmian ub
uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny byC zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podiuznymi, przekrojami poprzecznymi, projekiami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi okresionymi w Dokumentacji projekiowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatéw i elementow Robdt powinny byé jednomdn@ i wykazywac bliskg zgodnosc z

okresionymi wymaganiami albo z wartosci

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych

odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedag w peini zgodne z Dokumentacjg Projektows,
iub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgeg jakosé Robdt, to
takie Materialy bedg niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Zabezpleczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwarnie
az do zakoriczenia | adbioru ostatecznego robot.
Na czas wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak; zapory, ploty, porgcze, znaki, Swialt
ostrzegawcze, sygnaly, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody

spotecznosci | innych. Wykonawca zapewni odpowiednie | stale calodobowe warunki

STACJIA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE 5P Z0Z W CHOSZCZNIE ~ST -00.00
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widocznosci  urzgdzenn  zabezpieczajgcych.  Wszystkie znaki, zapory | urzgdzenia
zabezpieczaiace powinny byvé zatwierdzone prrez Inzyniera przed ich ustawieniem.

3. Waszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czesd tymezasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spelniac odnosne miedzynarodowe standardy | powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciggle bezpieczenstwo 0sob zatrudnionych.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest

W%Egcé. Gy w Cene umowng.

1.6.5 Tablice informacyjne o prowadzone] budowie.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych

tabiic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byc
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyine beda utrzymywane

przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie

ska podczas wykonywania Robd

-
®
»
3
&
e
©
&
£
o
5
E:

5

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
2. VWykonawca w szczegolno$ci w czasie trwania budowy | wykonywania robot
wykonczeniowych bedzie:
a. utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,
b. bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgeych ochrony $rodowiska a terenie | wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0sob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

spo&sobu jego dziatania,

sujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad 1
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow skladowisk, ukupbw i drog dojazdowych,
2. srodki ostroznosci zabezpieczenia przed: zanieczygzazamem zbiornikow 1 ciekow
o o oo Ty e s S
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gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgeych ochrony Srodowiska obcigza Wykonawce.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowe]

Na ferenie baz produkeyjnych, w  pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych |
magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie ufrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beds zabezpisczone przed dostepern oséb frzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacii Robot albo przez personel Wykonawecey.

Ochrona wiasnoséci publicznej | prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem [ub zniszczeniem

wiasnosci publicznej lub prywatne.

Jesh w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasSciwym prowadzeniem Robdt, b brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
whasnosci publiczne] lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong whasnosé. Stan uszkodzone] lub naprawione] wiasnosci powinien byc nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wladze konserwatorskie | przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalsze] decyzjil.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia 1 instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach | spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie
Placu Budowy w moZliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robot, Wykonawca bedzie wspdélpracowat w zakresie

przepmwmz%ma wymi@aéonych robot,

VAfulerrmes T e R N b ns eled A
PRSI WYY LiE VY LA S

powyzej | ze planujge swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraiktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizaci

Kontrakiu,

1,

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacii lub  urzgdzen

podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
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a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspdlpracowal w usunieciu powstate]
awarli z odpowiednimi stuzbami specialistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcey, zostang usunigle na koszi
Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza

Wykonawce.

Wymagania dotyczgce ruchu pojazddow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, c srekt Sy
koszi wias: Y, W .tag.)u;:»um zmwu;«gpmwm;y przes iy ISPEKINg nagzon

[y ¥]

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa | higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawca ma

obowigzek zadbad o zdrowie | bezpieczensiwo pracy swych pracownikow i zapewni
wiasciwe warunki pracy | warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni | utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet |
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dia
zapewnienia bezpieczensiwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni [ utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia

personelu pracujgcego na Placu Budowy.
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powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

:Q“E

Wykonaweca musi przestrzegad i spelniac wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa | higieny pracy facznie z urzgdzeniami socjainymi.
W szezegolnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:

»  Ochronne nakrycie glowy, obuwie | odziez ochronng

»  Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, | podesty robocze

P A PR Yoy
ST WBWTTEICYRNE T
SN WYL IR LA

cudowians w u},:n WoHLe

» Dojscia na budowe | oswietlenie

»  Sprzet pierwszej pomocy | procedury awaryjne

»  Sprzet pomiaru gazu

» Pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawecy w tym S
urmywalinie i toalety

» Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
STACJA UZDATNIANIA WODY WA TEREMIE SP 207 W CHOSZCZNIE ~ST ~00.00 11
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Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogl | zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dia pracownikow oraz

warunki socjaine sg spehione.

b

-

%\_}

y

B

4.

Frzy pracy w ograniczonych przesirzeniach Wykonawca musi podjgc konieczne $rodki

ostreznoscl, aby zapewnic bezpieczenstwo zalogi | posiadacd odpowiedni sprzet

F: B K i

monitorowania i ratunkowy.

Vykonawca powinien w  pelni zwracac uwage n

Qi

W miare postepu  prac
hezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie

Zgodnie z artykutlem 21A ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzgdzi¢  lub  zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy  plan

bezpieczenstwa | ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiekiu budowlanego |

warunki prowadzenia robot.

Materialy szkodliwe dia otoczenia.

Materiafy, ktore w sposob trwaly sg szkodiiwe dia otoczenia nie beda dopuszczone do

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatléw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o
iu wiekszym niz dopuszezaline.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwo dopuszczenia

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatow na srodowisko,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot | za wszystkie materialy |
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robot lub ich elementu w mﬁ@waiajaﬁym
stanie, o na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdéniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast

zatrzymacd roboty.

\ﬂi sl ey om g g P g B s = N V] e sy o gy e gk
J}r’?‘ Gliawica Ped i [Reieieievs !«ﬂ! () fJﬁ.}Hﬁinw‘y' Py :‘ZJ}J SWaZaniu

wytyczania lub prowadzenia pomiardw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Vvkonawca zapewn st:a%y dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg

oraz

nierwlocznie dostarczy zapisy, swiadechwa i inne in

%\5
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1.6.13 Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek znac wszystkie przepisy wydane przez organy administraci
panstwowej | wiadz lokalnych, ktore sg w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robot
lub moga wplywac na Roboty, | bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisdw | wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6.14 Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiaiu iub metody, ktdre sa chronione patentem [ub
innym prawem wlasnoéci, to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu 1ub
metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien |
akceptacii, a w razie potrzeby przedstawiC ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pki.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w calosci obcigzg one Wykonawce.

MATERIALY

LYY

Wymagania ogdine.

el

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdt winny byc:

»  Nowe i nie uZzywane

[ Y™ IT s I
»  Uapowiaaa

W wymaganiom  nonm i
Specyfikacjach Technicznych | w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie

W Hi af !Qri“\ué_‘! W ﬁ%f‘;ié%;fizuiéﬂ
¥ i b

wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw

» Mie¢ wymagane poiskimi przepisami atesty | certyfikaty, w tym réwniez |
swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawag z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaly bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiaidw do Roboét.

2.2.  Zrbdia uzyskiwania Materialéw
1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do  zatwierdzenia szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta  wytwarzania, zamawiania Jub
wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych |

prébki

STACJIA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP Z0Z W CHOSZCZNIE ~5T -00.00 4
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2. Zatwierdzenie poszczegbinych czesciowych dostaw Materialow z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego Zrodia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggiych badan w  celu
udokumentowania, 2ze Materialy uzyskane 2z dopuszczonego zrodia speiniajg
wymagania Specyfikacii technicznych w czasie postepu Robdot.

4. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosSciowe okreslone

g

3

Polskimi normami, aprobatami technicznymi, © kidrych mowa w Szczegdiowych

Specyfikacjach Technicznych.

Pozyskiwanie Materialdw miejscowych,

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na

5 @

pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych, wigczajge w (o Zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacii tych Zrédet.

Wykonawca przedstawi  dokumentacie zawierajgcg raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

I

wszystkich Materiatdw uZzytych do realizacii Robdt
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczaegotowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
Humus i nakiad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy | wykorzystywane przy zasypce | rekultywaci terenu po

ukoticzeniu robdt,

nie budowy Wb Z 0

o bl rde ot io s
V-‘::Aytitf‘\ii“;f WAV S i lﬁx

s Lo T —1 50y
fy Nv@ybf‘x&h‘ﬁ v\:_y"“ﬁi}?../i}vv Pled o

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazary Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja 2rodel materiatdw bedzie zgodna 2z wszelkimi reguiacjami  prawnymi
obowigzujgecymi na danym obszarze.

inspekcja wytwérni Materialdw.

Wytwornie Materiatdw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoscl  stosowanych metod produkcy}nyc:h z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdw mo y¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekgji bedg podstawg

akceptacii okredlone] partii Mai@na%éw pod wzgledem jakosci.

STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP ZOZ W CHOSZCZNIE ~5T -00.00 14
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W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwormni, bedg
zachowane nastepujace warunki:

» W czasie kontroli Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace | pomoc
Wykonawcy oraz producentow Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytwarni, gdzie odbywa sie produkcja Materialdw przeznaczonych do realizac

Robét.
MMaterialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz ziozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Robdt niz tych dia ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartoéciowany przez inspektora.
Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materialy,

Wykonawca Wymnuje na wlasne ryzyko, !if:::zagc sie z jego odrzuceniem i nie zaplaceniem

Przechowywanie | skladowanie Materiatow.
Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dia

wykonywanych R’mhm byly zabezpieczone przed zanieczyszezeni iem, zachowaly swa g;akf)«z

wlasciwosci | byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru,

Miejsca czasowego skiadowania bedg ziokalizowane w obi terenu Budowy w rnigjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce | przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robdt miejsca tymczasowego
skiadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w

sposoh zaakceptowany przez inspekiora nadzoru,

Wariantowe stosowanie Materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujg mozliwosc
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi inspekiora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

SPRZET.

YLD

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, kiory nie spowoduje

e

nekorzystnego wplywu na jakoséc wykonywanych Robdt Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i
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Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robdt. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

2. Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okredionymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacjach Technicznych |
wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym Umows,.

3 Sprzet bedacy whasnoscig vamawc‘y fub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska | przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projekiowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosc
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu. Wybrany | zaakceptowany
sprzet nie moze byl pdinie] zmieniony bez jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzgdzenia, kiére nie gwarantujg zachowania warunkow Umowy

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

7y

[AV D

Oodine wymagania dolyczgoe ranspor
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét | na wiasciwosci przewozonych
Materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projekiowe], Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach

Inspekiora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac¢ wszelkie wyrnagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadajg warunkom moga by¢

dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego

s bl Lot VAR
Ly RO G §ij m)u\,;nu\bv'v an.}\,j (1c KOSZL Y v;y
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Wykonawca bedzie usuwadé na biezgco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
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- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien skladac sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologil i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementdw konstrukcyinych o wiegzkszyc:h gabarytach lub masie).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych Materiatdw | wykonywanych Robét, za ich zgodnosc z dokumentacig
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projekltem organizacii robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe] lub przekazanymi na pidmie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wylyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatow Iub
elementdw Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacii

-
'S T8

podczas produkeji | préb Materialdw, dodwiadczenia z przeszioscl, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie poznie
niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

7. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob

.y

[ A A T e ies e esmeleesiase Lo mreroe ikona
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wykonywania Roodt
Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez InZyniera.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czesé ogblna podajgca:
- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
- zasady BHP
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacie | przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedziainych za jako$d i terminowo$c wykonania poszczegdinych
elementow Robot
- system (sposéb | procedure) proponowane] kontroli i sterowania jakoécig
wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw | kontroli (opis laboratorium
whasnego lub (aboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow

pomiardw, a fakze wyciggnietych wnioskéw | zastosowanych koreki w procesie
technologicznym, proponowany sposéb | forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi.

Czesé szczegdblows, podajacey dia kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:
- wykaz maszyn | urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania | urzgdzenia kontrolno — pomiarowe.

- rodzaje i iloé¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku

- sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich whasciwosci podczas
fransportu

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek,
legalizacja | sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegoinych elementéw Robot

- sposob postepowania z Materiatami | Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robét.

ariatow.

. . PR o YO P-4

Wykonawca jest odpowiedziainy za peitng kontrole jakosci Robdt i jakosc Ma
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badarn Materiatow oraz

EY e fd St &t bedrie takie sterowanie ich przvaciowaniem | wykonaniem, aby
O pedZie @kie sweiowanie On proygGuowaniem § WynrLhaiitin, avy

Robét. Celem kontroll Rol
osiggnac zalozong jakos¢ Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robot z czestotliwoscia

zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontrakiowymi.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w 8ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru édwiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacie | odpowiadaja wymaganiom norm | wytycznych
okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszozen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekdji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesl
niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplynad ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy

niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia

R

jakos¢ tych materiatdw.

V\/oay'énfﬂf‘ Ko 535.‘3{ zuw'!q@&iﬁi& Z orgar fizowaniem | 81} rowadzeniem badan materialéw | robdt

ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszysikie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

£ PN

inspekior nadzoru bedzie miat zapewniong mozliiwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow,
ki6re budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie

T e ey

Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarh wykonywanych bedg opisane |

~ S T
CZNAKOWane w sposo L0

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
-+ Lo ey b Y Aetverria Wraionases il imma

R e L e gy e e e L T ey P B TR v 1 AT T AT
Fechnicznych, stosowad bedzie mozna wylyczne krajowe lub inne proceaury Zaakeepiowanse

przez Inspekitora nadzory.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspekiora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszvbciej, nie pbzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzord lub wg wzord z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek | badania Materiatdw u zZrodta ich wytwarzania. Wykonawca |
producent materiatbw zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnosé Materiatbw | Robdt z wymaganiami Dokumentacii
Projektowe] i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wkonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobierad prébki Materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtdrnych iub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatédw | Robdt z Dokumentacig Projektows i

ap@cyﬁkac:jami T@chnic‘;znymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i valwtuind ;:) C: {«)G‘

Atesty jakosci Materiatéw | Sprzetu.
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materialy, kidre:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z

o o H % ~ 3 P s P Ty £yt b o gy PN e
i okredlonymi na podstawie Polskich  Norm,  aprobat

i,

[ . ot
28 yi.'x‘}'nunn uw\nuuwanjh?

technicznych oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSW i A 21998 r. (Dz. U, 99/98),

posiadaja dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub apmbata

N

o | S o, Lo F A,

techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, je
nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSW 1 A z 1998 r.

£ ™ o i‘ [eTa Y ntn)Y
{Lid, WL oGy,
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W przypadku materiatow dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreflajgce w  sposob
jednoznaczny e cechy.

inspekior nadzoru moze dopuscic do uzycia Malterialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich peing zgodnosc z warunkami Umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne

ie‘aga&%mc}& mogg byé badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosd ich

wiasciwosd ze ﬂpbbyu?{ciwga;m Technicz T}iﬂéﬁ wowcezas fakie Malerie iy jub L;s.@é?iu.g,ﬁ,; a zostang
odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  Budowy jest  wymaganym  dokumenterm  urzedowym  obowigzujgeym
Zamawiajgcego | Wykonawce | winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robot do konca
akresu ("3wm‘am:yjﬁ@g0 C}dpowiedzimnoéaﬁ za g}rawadzem% Dziennika Budowy spoczywa na

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco | bedg dotyczyly przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa [udzl | mienia oraz spraw technicznych | administracyinych na

EA B e B CALALL,

Flacuy Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opalizony datg, podpisem osoby, kidra
dokonata wpisu z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg
czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika | opatrzone datg | podpisem Wykonawecy | inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosch:

Dat@ prz&kamma Wykonawcy terenu Budowy

- {f}at@; akceptacji przez Inspekiora nadzoru programu zapewnienia JakoSci |
harmonogramu Robét
- Terminy rozpoczecia i ukoniczenia poszezegoinych elementow Robot

o, ok m

Przebieg Robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi | polecenia Inspektora nadzoru

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot

e T e st v o o Lo R T o T S | Y]
Zubgithde J(m‘w?;sw« i Mmk_y' w’wsjm,n YV OPRUARIIL @\im”fc&w«jwt'\day’wii i wkiw&kﬂjf‘%wyhﬂl éiﬁi"\i})’b?i««f, WALERATLE WAV

czesciowych | koncowych,

- Whyjasnienia, uwagi | propozycie Wykonawcy

STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE S Z0Z W CHOSZCZNIE -ST -00.00 34



6.8.2

6.8.3

6.8.4

WIMEX - BYDGOSZCZ ~ 85-436 BYDGOSZCZ, ul, ALBEATRASOWA 11

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zitg
pogoda

- Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe]

- Dane dotyczace czynnosci geodezyinych dokonywanych przed | w trakcie
wykonywania Robot

- Dane dotyczgce bezpieczeiistwa i ochrony robot

- Dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania prébek  oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robot

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg
przedlozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspekiora
nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg byC podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyj@cia lub zajeciem stanowiska.

Whpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét.

Ksiega Obmiardow.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot lub SST i wpisuje sie je do

Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryine.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materialow, receptury,
Kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposob okredlony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi€ beda zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach  6.8.1 do 6.8.3.

nastepujace dokumenty:
a. Pozwolenie na realizacje inwestycji
Protokdly przekazania Terenu Budowy

c. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP 202 W CHOSZCINIE ST ~00.00
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d. Swiadectwa Przejecia Robét

e Protokdly z narad i ustalen

f.  Operaty geodezyjne

g. Korespondencja na budowie

h. Plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidziane] prawem.
inspekior nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentdw budowy. Nalezy takze

je udostepniac Zamawigjgcemu na jego zyczenie,

OBMIAR ROBOT
Ogbine zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okredlat faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentaciy
Projektowg | Specyfikacjiami Technicznymi w jednostkach okreslonych w  wycenionym
Przedmiarze Robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obrmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminernm.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie w iloéciach podanych w Przedmiarze Robdt lub

g P e bl e
i 2{ia WS }I’Zﬁh\nun

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey z ocbowigzku ukoricz
Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
wykonywanych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckreslonym w Umowie lub uzgodnionym
przez Wykonawce i Inspekiora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robdt | Materialdw.

1. Dlugoéci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedag obmierzane poziomo
wzdiuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadte] do osi.

Jezeli Specyfikacie Techniczne whasciwe dia danych Robét nie podajg tego inaczej, o

N

objetosci beda wyliczane w m® — jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

3. llosci, ktore majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -

it B s Ll 1T T b
aniami specyfikac] Techniczn O

T T
Zgoanie Z wymag
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4. jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne  jednostkami okreslonymi w dokumentacii
projektowe] i kosztorysowej .

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy | jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni fub objetoéci bedg

izupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarow. W razie braku

miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgeznika do Ksiegi.

Wzor takiego zaigcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Urzgdzenia | sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacii Inspektora nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia (e
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie one posiadaC wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob
ciggly zachowanie ich dokiadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez inspekiora

nadzory,

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym przejeciem Robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie
Wykonawcey Robot.

Obrniary Robdt zanikajgeych bedg przeprowadzane w czas

Ny

wykonywania tych Robot.

e w
Obmiary Rob6t ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbiordw.

W zaleznosct od ustalert w C’)upu&iw(:unmn Specyd ;K&C}Ei ch Technicznych, Roboty podiegaja

1
b gy 1t iedo VAL L
WOE PrEY UGZiae vvyron

&
"9
=
iw,

o RS |
rastepujgoym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspe

a. odbidr Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zalayciu,

b. odbiorowi przewoddw keminowych, instalaciji i urzgdzen technicznych,

c. przejecie odcinka lub calosci Robét  (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robdt),

d. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP Z0Z W CHOSZCZNIE ~ST ~00.00 “IA
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e. odbior ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypehienia
Gwaranciji)

Odbidr Robot zanikajacyceh i ulegajgeych zakryciu,

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finaine] ocenie jakosci

robot, kidre w dalszym procesie realizaci ulegng

wykonywanych robodt oraz ilosc

zakryciu.

Odbiér bedzie dokonany w czasie umoziiwiaigoym wykonanie eweniuainych koreki | poprawek
bez hamowania ogblnego postepu robot przez Inspekiora nadzoru,

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca woisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr  bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgioszenia.

Jakosd § ilosc robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryinych © w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontad)i z dokumentacja projekiows, SST 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy.

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescl robot. Odbioru

czesciowego dokonuje sie dia zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbicrze ostatecznym robol. Odbioru dokonuje Inspekior nadzoru
Odbidr ostateczny (koncowy).
Zasady odbioru ostatecznego robdt.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

i {Hma sy mray iale ot O alieaaita vab adieranie red®t | aantriands Ho acoibine et
Bl i\g%u\i}vl; Ulad jaintiotd, LatKOWHE ZarkonozZenie ropot gvkuwfji‘}\, WL DUEAGTU

bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot | przyjecia dokumentow o ktdrych
mowa w pkt. nr 8.4.2,

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoscl Inspektora nadzoru i

Wykonawcy., Komisja dokona oceny jakosciowe] robot na podstawie przediozonych

Py o B o 3 o g et g o s o DD gy
Vidiiadii i) Uldd JGWliiiiau ‘if‘v“}f‘i‘ A ia Tl

dokumentacja projektows i SST. W toku odbioru Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czebciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupemiajacych | poprawkowych w
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows @ SST 2z uwzglednieniem

STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP 207 W CHOSZCZNIE ~ST ~00.00 o5
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tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyine obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartosé wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych  w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowel.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
ustalonego wzoru przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacie pﬁ\ﬂi\/k(%ﬂﬁ\;\it’“ﬁ"@ wtym dmknmwn%mqw g@gde_ jf}rm mm?[m/;nﬁr‘g{ naniesienie

zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdw | budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz kopie mapy powstate] w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
Specyfikacje Techniczne
- Uwagi | polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacyeh 1 ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
- Receptury i ustalenia technologiczne
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw

Wyniki pomiardw  kontrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryjinych, zgodne ze

jon Pemles Do
e EROSUL

NPP

1 LEpPEW

L -
uﬁg&;\dsgynr\mu}muu M,\J;nung /hn! f\,jgﬁ(fﬂll““

- Atesty jakoSciowe whudowanych Materiatow

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiarow
zatgczonych do  dokumentow  odbioruy, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakoscl,

- Sprawozdanie techniczne

- Instrukcie konserwacii i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych

A $y7 1a
wunwi i ab”i}! W

o o
(181

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

- Zakres i lokalizacje WkaﬁaﬁyCﬁ Robdt

Inzyniers

Uwagi dotyczgce warunkow realizacii Robot

e o P T S I Y
- lz(ﬁi.’«f Eiu@g.,/uwtm\{wiw i \AYMC‘I”{ LG ?w.a.“‘dn Hod LA

Y DO Upiywie u rekojmt | gwarancjl.
Odbidr pogwarancyiny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych r

ki

obot zwigzanych z usuniecie wad, kidre ujawnia sie w okresie ?@kogmé L gwarancii.
STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP Z0Z W CHOSZCZNIE ST ~00.00 6
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Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4,

Dokumentacia powvkonawcza

- Cala dokumentacja musi by jednoznaczna, logiczna | zgodna z akitualnie prowadzonymi
robotami.

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc
przygotowana nowa dokumentacja.

- Cata dokumentacia powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach | systematycznie dzielona na foldery (0 wymiarach 29,7

x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiekiu uzytkownikowi.

o2 e

- Cata dokumentacja dotyczaca rysunkdw wykonanych przez wykonawce robdi  powinna
byé przygotowana w najnowoczeséniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza
dokumentacja powinna by¢ rowniez dostarczona na dyskietkach lub plytach CD ROM - ach.

- Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogéine.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowi ustalona dla dane] pozycji kosztorysu przyjeta przez

~F Y Py e g o
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
T ome o b £ g o o pe e gy p - S [P PSS o ey 3 g § 5 g om e o g H PR N R
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$c (kwota) podana

orzez wykonawce | przyjeta przez Zamawigjacego w dokumentach umownych
{ofercie)

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania | badania skfadajgce sie na je
wykonanie, okreslone dia tej roboty w 85T | w dokumentacii projekiowe].

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt obejmuje:

posly iy by ey ey s e
- FoDOCIZE 10 LeLUGTEW

- wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,
- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Soprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz | demontaz na stanowisku pracy),

- Koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw zapiecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i

STACJIA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE 5P Z0Z W CHOSZCZNIE ~5T -00.00 37
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likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.),

koszty tymczasowego oznakowania Robot, wydatki na BHP, uslugi obce na rzecz

budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, koszty ogdlne
Wykonawey, itp.

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, fgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem

podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow | organizacii ruchu obeimuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspekiorami nadzoru | odpowiedzialnymi instytuciami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

wngr

Inspekiorowi nadzoru | wprowadzeniem dalszych zmian | uzgodnien wynikajgeyeh z postepu
- ustawienie tymczasowege oznakowania 1 oswistlerya  zgodrie  z wyrmogami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty, dzierzawy terany,

- przygotowanie terenuy,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen cboych.
Koszt utrzymania objazddw, przejazddw | organizacii ruchu obejmuje:

- oczyszezenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

- utrzymanie ptynnosci ruchu ulicznego.

Koszt lilkwidacji objazdow, przejazddw | organizacii ruchu obejmuje:

- usuniecie whudowanych materiatow | oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacii objazdow, przejazddw | organizacii ruchu ponosi

Zamawiajacy.

STACIA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP 202 W CHOSZCZNIE -ST ~00.00
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PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty beda wykonywane w sposdb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Normy, przepisy branzowe,

instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytad lacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wysiepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pd&zniei niz 30 dni przed datg skiadania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do  Poiskich  Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unil Europejskie] w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,

PN

poz. 2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r — Prawo zamowien publicznych (Dz. U nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 186 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U, nr 82, poz. 881).

i

A ity Soleed
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- Ustawa z dnia 24 sierpnia
Dz U. z2002r nr 147 poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r, — o dozorze technicznym (Dz. U, nr 122, poz. 1321
z pozZi. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001, — Prawo ochirony Srodowiska (Dz. U, nr 62, poz. 62
Z pozi. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

- W};”w:é e FR Y
AV N Hw;w avisiosR

Rozporzgdzenia.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -~ w sprawie oceny

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U, nr

Yo e B T b b T3
F wu g.jm/:m §f’ i'?.?’p,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania eurcopejskich aprobat

technicznych, zakresu | formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U

rir 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Spoleczne] z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w

sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP 707 W CHOSZCZNIE ~ST ~00.00
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- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczageej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. ~ w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2z dnia 27 sierpnia 2004 v~ zZmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr

198, poz. 2042).

[T i S T I T
HHIL-R i Mlﬁﬁﬁiil‘y [ =10 M?"&wl}&o.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (tom | {1, 1, 1V,
Vy Arkady, Warszawa 1989 — 1990,
- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowianych. Instytut Techniki

Budowlane], Warszawa 2003,
Warunki techniczne wykonania | odbioru sieci i instalacii. Centralny OSrodek Badawczo —

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001,

STACIA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SP Z20Z W CHOSZCZNIE ~ST ~00.00 2y
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ROBOTY ZIEMNE
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6. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w grani
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§T-01.01 ROBOTY ZIEMNE

WSTEP

Przedmiot specyfikac) technicznegj

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach [V kategorii przy ukfadaniu linii kablowych (uziomow), w

rejonie stacji uzdatniania wody na terenie SP Z0Z w Choszcznie

Zakres stosowania specyfikacii techniczne]

Niniejsza specyfikacja techniczna powmna by¢ stosowana jako dokument przetargowy

.y

i kontrakiov WY DLy ziecaniu i sc;axi.{mc:iwp robét of j!,va)/bS} ﬂsﬂfcﬁ)az."%ii kontraklem.

Zakres robét objetych specyfikacia techniczng

!:i Et:";'vsim}i 28 \Naf‘ =W ﬁif i‘é}J%Zb}; épf; ynk& ji ﬁ@ﬁyﬁz@ ZE{E&@A y!ud‘vuuf%ﬁéa iwi:}%;}{:};r. ng:inh!y‘wt: §

obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-{V).

Roboty ziemne obejmuja:

= Wykopy liniowe w gruncie kategorii [l - IV z umocnieniem scian do budowy sieci

= Wykonanie podsypek wyrdwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie
podioza (wyrbwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

= Wykonanie zasypek ochronnyc:h z dowiezionego piasku Sredniego

= Zageszezenie obsypek cchronnych z kontrolg stopnia zageszozen

ix*

£

Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

«  Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy

ysokosé nasypu lub glebokodéé wykopu - réZnica rzednej terenu i rzednej robdt

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

3. Nasyp $redni - nasyp, kidrego wysokos$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
4. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokose przekracsza 3m.

. Wykop piytki - wykop, kidrego glebokoscé jest mniejsza niz 1 m.

__3
e
&3
[¢]
s
<
[N
Ch
O
3

. Wykop gleboki - wykop, kidrego giebokosc przekracza 3 m.
. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, kiérego probki

l - broiend g 4
nie wykazujg zmian objetoscl ani nie rozpadajg
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wytrzymatosé na sciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznyeh do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot.
Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w

czasie wykonywania wykopbdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac

Ogdine wymagania dotyczagce robot

e GRS

Ogoéine wymagania dotyczace robot podano w 5T-00.00
materialy (grunty)
grunt z wykopow.

grunt piaszezysty na uzupeinienie ewentualnych ubytkdow gruntu w wysokoscl podioza.

UZUE e ey
piasek srednioziarnisty do wykonywania obsypek | zasypek (jezel zajdzie potrzeba
wyrmiany gruntu) wg PN-B-11113:1996.

SOy

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST-00.0 .

Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

odspajania | wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

grpoch I Lol e

jednoczesnego wydobywania | przemieszezania gruntdw (spycharki, zgariarki, rowniarki,

urzadzenia do hydromechanizacji itp.)

RENAA]

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.,

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Transport

. . . ) .
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transporty okreslonow S

Transport gruntdw
Wybar érodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
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kategorii gruntu (materiaiu), jego objetosci,
odlegioéci  transportu.  Wydajno$c  $rodkéw  transportowych powinna  byC  ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu

{materiagiu).
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